


















































Tässä opinnäytetyössä laskettiin kolmen eri aurinkosähköjärjestelmän koko, kustannus ja 
takaisinmaksuaika. Järjestelmät koostuivat 230 V:n sähköverkkoon liitetystä 
järjestelmästä ja 230 V:n ja 12 V:n sähköverkosta irti olevista järjestelmistä. On-grid 
järjestelmälle kohteena oli 105 neliömetrin kokoinen omakotitalo ja off-grid järjestelmille 
teoreettinen kesämökkikohde. 
 
Järjestelmien koon mitoitus perustui PVGIS-laskurien antamiin tuloksiin keskimääräisestä 
energiantuotosta. On-grid-järjestelmä osoittautui kannattamattomaksi kyseiselle kohteelle 
annettujen kannattavuusehtojen mukaan. Off-grid-järjestelmät osoittautuivat 





























In this thesis, the size, cost and payback period of three different photovoltaic systems 
were calculated. The systems consisted of a 230 V on-grid system and 230 V -and 12 V  
off-grid systems. A 105 m2 detached house was the subject for the on-grid system and a 
theoretical summer cottage was the subject for the off-grid systems. 
 
The sizing of the systems was based on the results of the average yield of energy from 
the PVGIS counters. The on-grid system turned out to be unprofitable according to the 
given profitability terms. The off-grid systems turned out to be a considerable choice when 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitoittaa kolme eri aurinkosähköjärjestelmää 
pienkohteisiin. Järjestelminä toimivat 230 V:n verkkoon kytketty 
aurinkosähköjärjestelmä sekä 230 V:n -ja 12 V:n verkkoon kytkemättömät 
järjestelmät. Verkkoon kytketyn järjestelmän kohteena oli Liperissä sijaitseva 105 
m2 omakotitalo. Verkkoon kytkemättömien järjestelmien kohteena oli teoreettinen 
kesämökkikohde, jonka sijaintina käytettiin Samppaanniemeä, joka sijaitsee 
Rääkkylässä. 
 
Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän kannattavuusehtoina pidettiin 15 vuoden 
takaisinmaksuaikaa ja energiantuoton omakäyttöosuutta. Verkkoon 
kytkemättömien järjestelmien mitoitus perustui teoreettisiin sähkönkulutuksiin 
oleskeluaikoina. Järjestelmien energiantuoton laskelmissa käytettiin Euroopan 
komission ylläpitämän PVGIS-laskureiden antamia energiantuoton 





2 Aurinkosähkö Suomessa 
 
 
2.1 Auringon säteily Suomessa 
 
Teoreettisena säteilyn ylärajana maan pinnalla pidetään aurinkovakiota (SC) 
(n.1367-1370 W/m2), joka saapuu maan kaasukehän ulkorajalle. Säteilyn määrä 
kuitenkin pienenee säteilyn ohittaessa ilmakehän ja käytännössä maan pinnan 
säteilyn intensiteettinä pidetään n.1000 W/m2. Säteilyn intensiteettiin vaikuttavat 
ilmakehän olosuhteet sekä maantieteellinen sijainti. Kuvassa 1 on esitetty 
säteilyn heijastumiset ja absorboitumiset ilmakehässä. Suomessa säteilyn 
vuotuinen keskiarvo on Etelä-Suomessa n. 980 kWh/m2 ja Pohjois-Suomessa n. 











2.2 Aurinkosähkön kannattavuus Suomessa pienkohteissa 
 
Aurinkosähkö investointina on Suomessa kannattavaa taloudellisesti, kun 
järjestelmällä saadaan korvattua kalliimpaa ostoenergiaa ja takaisinmaksuaikana 
on paneelien takuuaika, joka on yleensä noin 25 vuotta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että mitoitetaan järjestelmä kesäkuukausien pohjakulutuksen 
mukaan, jolloin tuottoa ei tule juurikaan myyntiin asti. Myyntisähköllä ei 
pienkokoisilla aurinkosähköjärjestelmillä voida kovinkaan paljoa nopeuttaa 
järjestelmän takaisinmaksuaikaa. [1] 
 
 





Aurinkokennoja on mm. c-Si eli yksi- ja monikidepiikennoja, ohutkalvo, moniliitos 
sekä väriaineherkistettyjä kennotyyppejä. Yleisimmät näistä kennotyypeistä 
kaupalliseen tarkoitukseen ovat yksi- ja monikidepiikennot, myös osa 
ohutkalvokennotyypeistä ovat yleisiä. Nämä ohutkalvotyypit ovat amorfinen pii, 
CIGS- ja CdTe-kennot. Taulukosta 1 selviää näiden edellä mainittujen 
kennotyppien ominaisuuksia. [1] 
 
 






3.2 P- ja N-aine, sekä P-N liitos 
 
Aurinkokennojen toimintaperiaate perustuu P-N -liitokseen, joka sisältää kaksi eri 
puolijohde materiaalia. Poikkeuksena kuitenkin väriaineherkistetyt 
aurinkokennot, jonka toimintaa voidaan kuvata keinotekoisena fotosynteesinä. P-
N -liitoksen puolijohdemateriaalit ovat P-aine eli positiivisen varauksen omaava 
aine sekä N-aine eli negatiivisen varauksen omaava aine. P-N -liitokseen 
pääsevät valohiukkaset eli fotonit muodostavat elektroni -aukkopareja. Elektronit 
siirtyvät N-aineeseen, jonka jälkeen ne yhdistyvät P-aineeseen siirtyneiden 
aukkojen kanssa ulkoisen johtimen kautta (kuva 2). [2] 
 
 




On-grid järjestelmä on sähköjakeluverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä, 
joka toimii sähkönjakeluverkon rinnalla. Järjestelmällä on mahdollisuus myös 
syöttää sähköä sähkönjakeluverkkoon. Järjestelmässä on oltava vaihtovirtapiirin 








Off-grid-järjestelmä on sähkönjakeluverkkoon kytkemätön järjestelmä, joka toimii 
omana saarekkeena. Mikäli sähköntuotanto ja -kulutus eivät ajallisesti kohtaa, 
niin järjestelmässä käytetään akustoa. Off-grid-järjestelmät ovat yleisiä 





Vaihtosuuntaaja on toiselta nimeltään invertteri. Vaihtosuuntaaja muuntaa 
tasasähkön vaihtosähköksi. Vaihtosuuntaajia voi olla 3- tai 1-vaiheisia, jotka 
tuottavat joko kanttiaaltoa tai siniaaltoa. Vaihtosuuntaaja tulee hankkia osaksi 
aurinkosähköjärjestelmää, kun järjestelmä on liitetty valtakunnalliseen 
sähköverkkoon [4]. 
 
3.6 MPPT-säätö (Maximum Power Point Tracking) 
 
MPPT-säätimellä saavutetaan nopea, tasainen ja portaaton jännitealueen säätö. 
Tämä on toteutettu säätimessä olevilla muuntopiireillä [1]. MPPT-säädin säätää 
aurinkopaneelien ulostulojännitteen toimimaan maksimitehopisteessä, näin 




Atsimuuttikulma on suuntakulma, joka ilmoitetaan asteina. Atsimuuttikulma 0° 
aurinkosähköjärjestelmissä tarkoittaa, että paneelit ovat suunnattu etelään. Kun 
atsimuuttikulma on 90° paneelit ovat suunnattuna länteen ja kulman ollessa -90° 




Aurinkosähköjärjestelmissä ilmoittaa paneelien pystysuuntaisen asennuskulman 
asteina. Esimerkiksi kallistuskulman ollessa 90° paneelit ovat pystyasennossa ja 
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kallistuskulman ollessa 0° paneelit ovat vaakatasossa. Suomen olosuhteissa 35-
45 % kallistuskulmaa pidetään optimaalisena kulmana [11]. 
 
3.9 PVGIS-laskuri (Photovoltaic Geographical information system) 
 
PVGIS-laskuri on Euroopan komission ylläpitämä aurinkosähkön tuotanto -
laskuri. PVGIS-laskurin avulla saadaan keskimääräinen päivätuotto ja 
kuukausituotto kilowattitunteina joka kuukaudelle halutulle sijainnille ja 
järjestelmän asetusarvoille. Laskurin avulla saadaan myös säteily neliömetrille 
kilowattitunteina. 
 
3.10 AGM-akku (absorbed Glass Mat) 
 
AGM-akut ovat suljettuja akkuja, joissa elektrolyytti on imeytetty eristeaineeseen 
ja levyjen aktiiviseen materiaaliin [5]. AGM-akut ovat huoltovapaita, joten näin 
ollen soveltuvat paremmin aurinkosähköjärjestelmiin kuin perinteiset lyijyakut. 













4  230 V:n on-grid-järjestelmän mitoitus omakotitaloon 
 
 
4.1 Omakotitalokohteen tiedot 
 
Kohteena on puurakenteinen yksikerroksinen omakotitalo, joka sijaitsee Liperin 
kunnassa. Asuinpinta-alaa rakennuksessa on 105 m2 ja pääasiallisena 
lämmitysmuotona toimii leivinuuni. Kovilla talvipakkasilla lisälämmityksenä 
käytetään huonekohtaisia sähköpattereita. Kohteessa on myös 
ilmalämpöpumppu, jota käytetään viilennykseen ja lämmitykseen. Pesutilassa on 
ympärivuoden päällä oleva sähköinen lattialämmitys. Käyttöveden lämmitystä 
varten on kolmivaihelämminvesivaraaja. 
 
Katon kaltevuus on 27°, jonka mukaan paneelit olisi tarkoitus asentaa. Katon 
sivujen ilmansuuntina ovat koillinen ja lounas. Parhaimman paneelien 
energiantuoton kannalta tulee siis paneelit asentaa katon sivuun, jonka 
ilmansuuntana on lounas. Paneelien kallistuskulmaksi tulee siis 27° ja 
atsimuuttikulmaksi 45°. 
 
Aurinkosähköjärjestelmää mitoittaessa käytettiin vuoden 2017 
sähkönkulutustietoja, jotka ovat haettu sähkönsiirrosta vastaavan yrityksen 
Pohjois- Karjalan Sähkö Oy:n tarjoamasta Omawatti-palvelusta. Kohteen sähkön 
kokonaiskulutus vuonna 2017 oli 14116 kWh. Kohteen kuukausikohtaiset 


















4.2 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus 
 
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuusehtoina kohteelle pidettiin 15 vuoden 
takaisinmaksuaikaa, niin että järjestelmällä tuotettaisiin sähkö vain omaan 
käyttöön. Järjestelmänä toimii siis 230 V:n on-grid järjestelmä, eli 
sähkönjakeluverkon rinnalla toimiva järjestelmä. Tarkoituksena ei siis ole yrittää 
tuottaa talouden kokonaiskulutuksen verran sähköä, vain tuottaa mahdollisesti 
kesäkuukausina osa sähkönkulutuksesta omavaraisesti.  
 
Markkinoilla ei kuluttajille ole tarjolla alle 3 kWp:n järjestelmiin 3-vaiheisia 
vaihtosuuntaajia, joten vaihtoehtoisen mitoitettavan järjestelmän minimikooksi 
valittiin 3 kWp. Yleisesti ottaen omakotitalojen maksimijärjestelmän koko on 
teholtaan 3-5 kWp [1]. Ottaen huomioon järjestelmän minimikoon ja yleisen 
järjestelmän koon haemme siis todennäköisesti järjestelmää väliltä 3-5 kWp. 
Kohteelle valittiin tarkasteluun kuluttajamarkkinoilta löytyvät 3 kWp, 3,7 kWp ja 




Tarkasteluun valittujen järjestelmien energian tuottoa varten käytettiin Euroopan 
komission ylläpitämää PVGIS-laskuria. Laskurin lähtötietoihin valittiin paneelien 
tyypiksi C-Si kennot ja arvioituihin järjestelmän häviöihin valittiin 14 % häviöt. 
Kyseiset häviöt sisältävät mm. vaihtosuuntaajassa ja kaapeleissa tapahtuvat 
häviöt. Asennustavaksi paneeleille asetettiin ”free standing”-vaihtoehto, joten 
paneelit ovat tuulettuvia. Laskuri antoi kokonaiseksi järjestelmän häviöiksi 22,6 
% kohteen sijainnille (liite 1,2,3). Laskurilla saatiin kohteen sijainnille taulukon 3 
mukaiset energian tuotot eri kuukausille valituilla järjestelmillä. 
 
Taulukko 3. Järjestelmien energian tuotot kilowattitunteina. 
 
 
Seuraavaksi verrattiin järjestelmien kuukausikohtaisia energian tuottoja kohteen 
kuukausikohtaisiin sähkönkulutuksiin. Kuukausikohtaisessa vertailussa näyttäisi, 
että järjestelmillä ei tulisi ylimääräistä tuotantoa (kaavio 1). Kuitenkaan 
kuukausikohtainen vertailu ei kerro tarkalleen, kohtaako järjestelmien tuotto ja 
kohteen sähkönkulutus keskenään. Mitoitettava järjestelmä ei sisällä akustoa, 
joten järjestelmä tuottaa sähköä suoraan kulutukseen auringonpaistetuntien 
aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kulutus tulisi päivän tuntikohtaisessa 
tarkastelussa sijaita auringonpaistetuntien aikana. Mahdollista ylituotantoa voi 





Kaavio 1. Järjestelmien energiantuottojen vertailu kohteen sähkönkulutukseen. 
 
Kohteen tuntikohtaista kulutusta varten laskettiin 1-31.7.2017 päivien 
keskimääräiset tuntikohtaiset kulutukset (kaavio 2). Päivien valinta perustui 
siihen, että heinäkuussa oli pienin kokonaissähkönkulutus. Tällä varmistetaan, 


















kohteen sähkönkulutus 3 kWp järjestelmä

































































































PVGIS-laskurilla saatiin csv-tiedostona kohteen sijainnille eri järjestelmien 
tuntikohtaiset energian tuotot aikavälille 1-31.7.2016, josta saatiin laskettua 
tuntikohtaiset keskiarvot (taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Energian keskimääräiset tuotot järjestelmille tunneittain. 
 
 
Verrattaessa järjestelmien keskimääräisiä tuntikohtaisia energian tuottoja 
keskimääräisiin tuntikohtaisiin kulutuksiin huomattiin, että 3 kWp:n järjestelmällä 
ylituotantoa ei tulisi (kaavio 3). 3,7 kWp:n ja 4,5 kWp:n järjestelmillä ylituotantoa 
on jonkin verran. Tuntikohtaisen vertailun perusteella 3 kWp:n järjestelmä olisi 







Kaavio 3. Tuntikohtainen tuoton ja kulutuksen vertailu. 
 
4.3 Aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika 
 
Takaisinmaksuaikaa laskiessa käytettiin vuodelta 2014 kuluttajilta kerättyjen 
järjestelmien alimpien hintatasojen keskiarvoa, joka on 1,78 €/Wp [9]. 3 kWp:n 
järjestelmän hankintahinnaksi saatiin noin 5300 €, 3,7 kWp:n järjestelmälle noin 
6600 € ja 4,5 kWp:n järjestelmälle noin 8000 €. Laskuissa otettiin myös huomioon 
paneelien 0,5 % tehon vuosittainen lasku. Ostosähkön kokonaishintana käytettiin 
0,14 €/kWh, jonka ajateltiin pysyvän vuosittain samana. Myyntisähkön hinnaksi 
arvioitiin 0,03 €/KWh. 
 
Tuntikohtaisen tuoton ja kulutuksen vertailun perusteella arvioitiin 3 kWp:n 
järjestelmän tuoton omakäyttöosuudeksi 100 %, 3,7 kWp:n järjestelmälle 95 % ja 
4,5 kWp:n järjestelmälle 85 %. 3 kWp:n järjestelmälle saatiin takaisinmaksuajaksi 
n. 17 vuotta, 3,7 kWp:n järjestelmälle n. 18,5 vuotta ja 4,5 kWh:n järjestelmälle 
n.20 vuotta.  
 
4.4 Tuloksien pohdinta 
 
15 vuoden kannattavuusehtoon ei päästy laskelmissa käytetyillä järjestelmien 
hankintahinnoilla. Esimerkiksi 3 kWp:n järjestelmälle vaadittaisiin noin 4600 € 
hankintahinta, jotta järjestelmän takaisinmaksuaika olisi 15 vuotta. 15 vuoden 
takaisinmaksuaikaan voisi todennäköisesti päästä, mikäli järjestelmän 
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hankintahintaa alentaisi hankkimalla järjestelmään tarvittavat laitteistot 
mahdollisimman edulliseen hintaan kuluttajamarkkinoilta ja olisi edellytykset 
asentaa järjestelmä itse. Järjestelmän hankintahinta tämän työn laskelmissa oli 
kuitenkin perusteltu vuodelta 2014 kuluttajilta kerättyjen tietojen perusteella, joten 
hankintahinta voi olla edullisempi nykypäivänä. 
 
Sähköntuoton omakäyttöehto täyttyi 3 kWp:n järjestelmällä tuntikohtaisessa 
tuoton ja kulutuksen vertailussa, jonka keskimääräinen sähköntuotto ei ylittänyt 
keskimääräistä sähkönkulutusta. Mittauksista kuitenkin selvisi, että 3 kWp:n 
järjestelmä olisi hankintana kohteelle optimaalisin sähköntuoton 
omakäyttöosuuden kannalta. Tämä kuitenkin riippuu siitä, miten tarkkoja PVGIS-
laskureiden antamat tulokset ovat ja miten keskimääräinen sähkönkulutus 
toteutuu käytännössä.    
 
 




5.1 230 V:n off-grid-järjestelmä 
 
5.1.1 230 V:n off-grid-järjestelmän lähtötiedot 
 
Kohteessa käytettiin ainoastaan 230 V:n vaihtosähkölaitteita, joiden päivittäinen 
energiantarve on 1650 Wh (taulukko 5). Sijaintina käytettiin henkilökohtaisen 
kiinnostuksen vuoksi Samppaanniemeä, joka sijaitsee Rääkkylässä (kuva 3). 
Käyttökuukausina huhti-heinäkuu ja kohteessa oleskellaan vain viikonloppuisin 














Kuva 3. PVGIS -laskurin asetusarvot kohteelle. [7] 
 
PVGIS-laskurin asetusarvoina käytettiin c-Si kennoja, 5 % järjestelmähäviöitä 
(kuva 3). Laskuri on asetettu laskemaan optimoidut kulmat parhaimmalle 
paneeleiden tuotolle kyseiselle sijainnille. Paneeleiden kallistuskulmaksi laskuri 
antoi arvon 42° ja atsimuuttikulmaksi 1°. Eli paneelit tulisi suunnata etelään 
Määrä Tuntia/ 





LED valo 3W 8 3,00 h 3 W 72 Wh/vrk
1 4,00 h 20 W 80 Wh/vrk
2 0,50 h 10 W 10 Wh/vrk
1 2,00 h 200 W 400 Wh/vrk
1 0,40 h 1000 W 400 Wh/vrk
1 0,25 h 800 W 200 Wh/vrk
1 0,16 h 1200 W 192 Wh/vrk
1 0,16 h 1100 W 176 Wh/vrk
1 1,00 h 30 W 30 Wh/vrk




















kallistuskulmalla 42°. PVGIS-laskurin avulla saatiin yhden kilowatin järjestelmälle 
päivittäiselle energiantuotolle Ed keskiarvot 4,09-4,32 kWh aikavälille huhti-
heinäkuu (taulukko 6). Järjestelmän kokonaishäviöiksi laskuri antoi arvon 19,1 % 
(liite 4). 
 
Taulukko 6. 1 kWp:n järjestelmän päiväenergiantuotto kuukausittain. 
 
 
5.1.2 230 V:n off-grid-järjestelmän aurinkopaneelitehon mitoitus 
 
Järjestelmän tarvittava vähimmäispaneeliteho saatiin jakamalla pisimmän 
oleskeluajan kokonaisenergiantarve latauspäivien määrällä, sekä jakamalla tämä 
oleskeluaikavälin heikoimmalla 1 kWp:n järjestelmän keskimääräisellä 
päivätuotolla. Kokonaiskulutuksessa otettiin huomioon invertterin aiheuttamat 
häviöt, jotka ovat noin 10 % laitteiden yhteenlasketusta energiankulutuksesta 
(taulukko 5). 
 







1,815 𝑘𝑊ℎ × 3 𝑣𝑟𝑘
7 𝑣𝑟𝑘
4,09 𝑘𝑊ℎ
≈ 190 𝑊 
 
x  = järjestelmän vähimmäispaneeliteho 
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Wwh = kokonaiskulutus oleskeluaikana 
d = latauspäivien määrä viikossa 
Ed = 1 kWp:n järjestelmän keskimääräinen päivätuotto 
 
Aurinkopaneeliston vähimmäistehoksi saatiin noin 190 wattia (kaava 1), joten 
kohteen järjestelmään valittiin kaksi SolarXon 140W aurinkopaneelia (liite 5). 
Näillä paneeleilla järjestelmän paneelitehoksi tulee 280 W. 280 W:n 
paneeliteholla päiväenergiantuoton 4,09 kWh keskiarvon mukaan saadaan 
ladattua akustoa noin 85 % kolmen vuorokauden energiankulutuksesta neljän 
vuorokauden aikana milloin kohteessa ei oleskella.  
 
5.1.3 230 V:n off-grid-järjestelmän akuston mitoitus 
 
Järjestelmän akusto olisi hyvä mitoittaa oleskeluvuorokausien 
kokonaisenergiankulutuksen mukaan. Näin saataisiin varmistettua akuston 
varauksen riittävyys kohteessa oleskeluaikana. Akustoa ei tulisi syväpurkaa 
liikaa, joten laskuissa on hyvä käyttää syväpurkukerrointa 2. [1]. Esimerkiksi jos 
kohteen kokonaiskulutus olisi 1 kWh oleskeluaikana tulisi akustossa varausta olla 
2 kWh verran, eli noin 165 ah. 
 
Kaava 2. Akuston mitoituskaava. [1] 
 
𝑄 =
𝑆 × 𝐴 × 𝐸𝑝𝑣ä
𝑈
=
2 × 2 × 1815 𝑊ℎ/𝑣𝑟𝑘
12 𝑉
= 605 𝐴ℎ 
 
S = syväpurkauksen estokerroin 2 
A = asumiskerroin: viikonloppu 2 vrk 
Epvä = tarvittava päiväenergia Wh/vrk 
U = akuston jännite 
Q = akun kapasiteetti Ah 
 
Akuston vähimmäiskooksi saatiin 605 Ah kahden vuorokauden 
energiankulutuksen mukaan. Saadun tuloksen mukaan valittiin järjestelmän 
akustoksi kolme 220 ah Victron AGM-akkuja, joten akuston kooksi saatiin 
yhteensä 660 ah.  Asumiskertoimena käytettiin kerrointa kaksi olettaen, että 
paneelisto tuottaisi kahden oleskeluvuorokauden aikana yhden vuorokauden 
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energiankulutuksen verran. Teoriassa tämä toteutuu järjestelmän 
päiväenergiantuoton keskiarvolla. Mikäli tämä ei toteudu käytännössä on 
järjestelmään helppo lisätä akustoa enemmän tarvittaessa. 
 
5.1.4 230 V:n off-grid-järjestelmän invertterin ja lataussäätimen mitoitus 
 
Invertteri tulee mitoittaa kohteessa olevien vaihtosähkölaitteiden hetkellisen 
maksimikuorman mukaan. Tässä tapauksessa invertterin tulisi kestää vähintään 
jääkaapin ja imurin yhteisteho, joka on 1400 wattia. Invertteriksi valittiin 1600 
watin kestävä MultiPlus Victron invertteri. Kuormaa tulee kuitenkin jakaa niin, ettei 
kohteessa päällä olevien laitteiden kuorma ylitä 1600 wattia. Kyseisessä 
invertterissä on myös lataus ominaisuus, joka mahdollistaa aggregaatin käytön 
osana järjestelmää. Mikäli järjestelmään lisää aggregaatin, voidaan akusto ladata 
aggregaatin avulla. Tämä mahdollistaa myös oleskelun kohteessa 
talvikuukausina, jolloin aurinkopaneeleilla ei tule juuri tuottoa.  
 
Lataussäädintä mitoittaessa tulee laskea kohteessa olevien paneelien 
yhteenlaskettu maksimilatausvirta, joka tässä tapauksessa on 16,5 A. 
Lataussäätimeksi valittiin 30 A latausvirran kestävä lataussäädin, joka vielä 
kestää tarvittaessa yhden lisäpaneelista syntyvän latausvirran.  
 
5.2 12 V:n off-grid-järjestelmä 
 
5.2.1 12 V:n off-grid-järjestelmän lähtötiedot 
 
Kohteen sijainti ja PVGIS-laskurin asetusarvot ovat samat kuin 230 V:n off-grid-
järjestelmässä. Näin ollen keskimääräiset päiväenergiantuotot ovat myös samat. 
Käyttökuukausina huhti-heinäkuu ja kohteessa oleskellaan vain viikonloppuisin 
(2-3 vrk). Kohteessa käytetään ainoastaan 12 V:n tasasähkölaitteita, joiden 












5.2.2 12 V:n off-grid-ärjestelmän aurinkopaneelitehon ja lataussäätimen 
mitoitus 
 
Aurinkopaneeliston tehon laskemista varten käytettiin samaa kaavaa kuin 230 
V:n off-grid-järjestelmässä. Vähimmäispaanelitehoksi saatiin noin 62 W (kaava 
2), joten paneeliksi valittiin yksi SolarXon 140 W aurinkopaneeli. 140 W:n paneeli 
lataa kolmen oleskeluvuorokauden kokonaiskulutuksen jo noin kolmen 
vuorokauden aikana keskimääräisen päiväenergiatuoton mukaan. SolarXon 140 
W paneelin maksimilatausvirta on 8,25 A (liite 5), joten latausäätimeksi valittiin 
10 A latausvirran kestävä lataussäädin.  
 







557,8 𝑘𝑊ℎ × 3 𝑣𝑟𝑘
7 𝑣𝑟𝑘
4,09 𝑘𝑊ℎ
≈ 60 𝑊 
 
x  = järjestelmän vähimmäispaneeliteho 
Wwh = kokonaiskulutus oleskeluaikana 
d = latauspäivien määrä viikossa 










8 3,00 h 3 W 72 Wh/vrk
1 360 Wh/vrk
1 0,34 h 170 W 57,8 Wh/vrk
1 0,34 h 200 W 68 Wh/vrk












5.2.3 12 V:n off-grid-järjestelmän akuston mitoitus 
 
Akuston mitoitukseen käytettiin samaa kaavaa kuin 230 V:n off-grid 
järjestelmässä. Akuston vähimmäiskooksi saatiin 186 Ah, joten akustoksi valittiin 
yksi 220 Ah akku. 
 
Kaava 2. Akuston mitoituskaava. [1] 
 
𝑄 =
𝑆 × 𝐴 × 𝐸𝑝𝑣ä
𝑈
=
2 × 2 × 557,8 𝑊ℎ/𝑣𝑟𝑘
12 𝑉
≈ 186 𝐴ℎ 
 
S = syväpurkauksen estokerroin 2 
A = asumiskerroin: viikonloppu 2 vrk 
Epvä = tarvittava päiväenergia Wh/vrk 
U = akuston jännite 
Q = akun kapasiteetti Ah 
 
5.3 230 V:n -ja 12 V:n off-grid-järjestelmän takaisinmaksuaika ja 
pohdinta 
 
Taulukossa 8 on 230 V:n järjestelmälle ja taulukossa 9 on 12 V:n järjestelmälle 
valitut laitteet ja internetistä haetut hinnat. 230 V:n järjestelmän laitteiden 
kokonaishinnaksi tuli 3312 € ja 12 V:n järjestelmälle 819 €. Järjestelmät 
asennetaan itse, joten asennuskustannuksia ei ole otettu huomioon. 
 









2x SolarXon 140W aurinkopaneeli
3x Victron AGM akku 220ah
MultiPlus Victron invertteri/lataus 12V/1600W/70A





Taulukko 9. 12 V:n off-grid järjestelmän valitut laitteet. 
 
 
Takaisinmaksuaikaa laskettaessa käytettiin ostosähkön kokonaishintana 0,14 € 
ja perusmaksujen kokonaishintana 10 €/kk. Vuosittainen oleskeluaikavälin huhti-
heinäkuu kokonaissähkönkulutus 230 V järjestelmän mitoituksessa on 92,6 kWh 
ja 12 V:n järjestelmän mitoituksessa on 28,5 kWh. Vuosittaisen 
kokonaissähkönkulutuksessa oletettiin, että kohteessa oleskellaan joka 
viikonloppu 3 vuorokautta. Näin ollen vuosittainen takaisinmaksu 230 V:n 
järjestelmällä on noin 43 € ja 12 V:n järjestelmällä noin 34 €. Takaisinmaksuaika 
olisi 230 V:n järjestelmälle 77 vuotta ja 12 V:n järjestelmälle 24 vuotta. 
Takaisinmaksuaika varsinkin 230 V:n järjestelmälle on aika korkea, joka johtuu 
kohteen vähäisestä sähkönkulutuksesta verrattuna järjestelmän 
hankintakustannuksien suuruuteen. Tämän takia järjestelmää verrattiin 
sähkönjakeluverkkoon liittymisen sijaan vaihtoehtoisena sähköenergian 
lähteenä. 
 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy yrityksen hinnasto pienjänniteliittymälle 3x25 A on 1 
vyöhyke 3060 €, 2 vyöhyke 4275 € ja 2+ vyöhyke 7450 € [8]. Yrityksen internet 
sivustoilla on omaPKS-palvelu, josta voi sijainnin mukaan katsoa liittymän 
hinnan. Tämän työn kohteen sijainnille palvelu antoi hinnaksi 2+ vyöhykkeen 
hinnan, eli 7450 €. Liittymähintaan verrattuna kumpikin järjestelmä antaisi 
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PVGIS-laskurin antamat arvot 3,7 kWp:n on-grid-järjestelmälle [7]             Liite 2 
 
 













 SolarXon 140 W aurinkopaneeli [10] Liite 5 
 
 
 
